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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laborato¥i

Zkusebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL &. 57585/2024

Zakaznik : Obec Bukove
Bukovec 270
739 85 Bukovi

OBECM!I URAD
739 85 5UKOVEC

l=3‘Doslof) ; gL ;IL %2512} / 1y M

Pocet listl: Fril.:

Cislo zakazky :
Prijem vzorku :

Vysetieni vzorku :

Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak :

33296

3.10.2024 12:14
3.10.2024 - 7.10.2024
ZU/09619/2022
S-ZU/09619/2022

2.04

Informace o vzorku

Vzorek Cislo:
Datum odbéru:
Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Zpiisob odbéru:
Utel odbéru:

Mnoistvi vzorku:

110621

3.10.2024 Cas odb&ru:

11:14

Voda surova - provozni rozbor
Bukovec, obecni VDJ, hladina ve vodojemu Bukovec

voda podzemni

Kubigek David, DiS.

SOP VZ OV 003 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-11,

CSN EN ISO 5667-14)

bodovy vzorek
kontrolni
cca 0.9 litra

Mistni méreni
(méf'eno na misté odbéru)

Ukazatel ) Hodnota Jednotka ] TYP | PouZitd metoda Nejistota

pH 6.2 - A |SOP OV 033.02 0.2

teplota vzorku 10.2 °C A [SOP OV 042 1°C

Vysledky zkouseni - chemické vySetieni
Ukazatel ) Hodnota Jednotka | TYP | Pou¥iti metoda | Nejistota
barva <5 mg/l Pt A | SOP OV 064.02 ! -
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZita metoda Nejistota
| Escherichia coli 6 KTJ/100ml A | SOP OV 900 2-13
_intestinalni enterokoky 7 KTI/100ml A | SOP OV 906 3-14

koliformni bakterie 31 KTJ/100ml A | SOP OV 900 22-44

potty kolonii pfi 22°C 62 KTJ/ml A [SOP OV 908 48-79

poéty kolonii pfi 36°C 23 KTJ/ml A [SOP OV 908 16-34

Poznamka k odbéru:

Upfesnéni SOP
SOP OV 033.02
SOP OV 042
SOP OV 064.02
SOP OV 900
SOP OV 906
SOP OV 908

AZ7].1393

v laboratofi.

(CSN IS0 10523)
(CSN 75 7342)

(navody firmy Thermo Scientific)

(CSN EN IS0 9308-1)
(CSN EN ISO 7899-2)
(CSN EN ISO 6222)
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Odbér je pfedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici




Misto provedeni zkouSky (pracoviSté):
O . analyzy provedeny pracovistém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i neZ uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorki.

JestliZe laboratof neni odpovédna za fazi odb&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené rozsifené nejistoty mifeni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roz3ifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti ptiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odb&ri vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadtena jako 95% konfidentni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohledhiuji vlivy odb&ri vzorki.

V pfipadg, Ze odbér neni ptedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Lenka Lazecka
Protokol vyhotovil: Jana Kupcakova
Podet stran: 2

Dne: §.10.2024

Mgr. Katefina Fryckova
zastupce vedouciho Oddéleni biologickych analyz

hygienickych
taboratoti
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konec protokolu
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