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Zdravotni tstav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratoii

Zku$ebni laboratof €. 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
® Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL é&. 30103/2021

L 1393

Zakaznik : Obec Bukovec
Pisek u Jablun
739 84 Pisek u

Cislo objednavky :

OBECNi URAD
va 739 85 BUKOVEC

PFijem vzorku

aBugkova 3 () -0b- Z071

Cij -590/202¢

_
2 el

Pocet list(:
16/2021 t

Cislo jednaci :
Cislo spisu :
Spisovy znak :

Cislo zakazky :

Vyseti‘eni vzorku ;

17185

: 21.6.2021
21.6.2021 - 25.6.2021

14:16

ZU/02431/2021
S-zU/02431/2021

2.04

_Informace o vzorku

Vzorek ¢islo:

Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:

Datum odbéru:

Metoda vzork.:

49533
21.6.2021
Surova voda

Cas odbéru:

9:45

Bukovec, k.., vrt HB-1, v§tlaéné potrubi do VDJ Bukovec

voda podzemni
Kolarczyk Radek, Be.

SOP VZ OV 003 (CSN EN ISO 5667-1

CSN EN ISO 5667-14)

, CSNEN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-1 1,

Zpiisob odbéru: bodovy vzorek
Utel odbéru: kontrolni
MnoZstvi vzorku: cca 6.5 litriy
Mistni méfeni
N {méfeno na misté odbdru)
Ukazatel Hodnota |  Jednotka *Limit | TYP|Pouits metoda Nejistota
teplota vzorkn 11.2 | °C max.20 A |SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni
_Ukazatel Hodnota | Jednotka *Limit TYP | PouZiti metoda Nejistota
| pH 8.2 . 6.5-9.5 A | SOP OV 033 ! 0.2
barva <5 mg/l Pt max.20 A |SOP OV 064.02 1! -
| NL (105°C) <4.0 mg/1 max.10 A |SOPOV 025.01 1! -
konduktivita (25°C) 29.4 mS/m max.125 A |SOP OV 011 ! 10% |
pach piijateln? piijatelny A | SOP OV 062 1 -
|_dusi¢nany <2.0 mg/1 max.50 A |SOP OV (064.03 -
| Zelezo 0.015 mg/1 max.0.2 A | SOP OV 201 ! 20%
mangan ~ ! 0.0589 mg/l max.0.05 A [ SOP OV 201 ! 20%
| sirany 24 mg/l max.250 A | SOP OV 064.06 ! 10%
chioridy <3.0 mg/| max.100 A |SOP OV 064.05 -
| CHSK-Mn <0,50 mg/l max.3 A | SOP OV 016 ! -
__amonné ionty 0.25 mg/1 max.0.5 A | SOP OV 064 ! 10%
huminové latky <0.70 mg/l max.2.5 A |SOP OV 014 ! -
vapnik 15.5 mg/1 - A | SOP OV 201 1 20%
hotéik 7.94 mg/l - A |SOP OV 201 ! 20%
vapnik a horéik 0.71 mmol/l - A [SOP OV 201 ! 20%
absorbance pfi 254 nm <0.015 - A SOP OV 001 ! -
| _dusitany <0.040 mg/l - A |SOPOV064.04 : -
| _fosforednany 0.79 mg/l - A |SOP OV 064.10 : 10%
KNK 4.5 2.8 mimol/1 - A | SOP OV 024 ! 10%
__sulfan 0.032 mg/1 - N | fotometrie ! - |
| _zdkal <0.40 ZF(n) | - A |SOPOV044.01 ! -
ZNK 8.3 <0.10 mmol/l | - A _|SOP OV 045 ' -
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Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit | TYP  PouZita metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ1/100ml max.50 | A | SOP OV 900 ! -
termotolerantni koliformni 0 KTJ/100ml max.20 A | SOP OV 903 ! -
bakterie - B

_intestinalni enterokoky i 0 __KTJ/100ml max.20 A | SOP OV 906 ! -
pocet organismit 0 iedinci/ml max.50 A | SOPQV 916 o
abioseston 1 % - A |SOPOV916 ! 30%

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shedé), nejistota méi'eni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlagka ¢. 428/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi - ptiloha ¢.13, tabulka €. 1b, kategorie Al, podzemni voda
Ukazatele oznacené "!" jsou mimo limit.

Poznamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

PoznamKy k analyze:

Pach: stupeii 1

K filtraci vzorku pro stanoveni nerozpusténych latek (NL) byl pouZit filtr ze sklenénych vldken o stfedni velikosti pori
0,7-1,3 pm.

P#i stanoveni KNK byla pouZita vizudlni indikace bodu ekvivalence.

Pfi stanoveni ZNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.

Upftesnéni SOP

SOP OV 001 (CSN 75 7360)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 014 (CSN 75 7536)

SOP OV 016 (CSN EN ISO 8467)

SOP OV 024 (CSN EN ISO 9963-1)

SOP OV 025.01 (CSN EN 872, €SN 75 7350)

SOP OV 033 (CSN IS0 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 045 (CSN 75 7372)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.03 {navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.05 (névody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.06 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.10 (névody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 903 (CSN 75 7835)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovisté):
() - analyzy provedeny pracovistém Ostrava (Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
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+Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace
< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy3§i nez uvedena hodnota
Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorki.
Jestlize laboratot nenf odpovédné za fizi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak ne# cely.
Uvedené rozsifené nejistoty méFeni jsou sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozSifeni k=2, coZ odpovida hladin&
spolehlivosti pfiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odb&ri vzorka.
Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiuji vlivy odbért vzorkd.
V pfipadé, Ze odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova
Protokol vyhotovil: Mgr. Jana Vodstréilova
Pocet stran: 3

Dne: 28.6.2021

Ing. Zdeiika Dardova
vedouci Oddéleni vzorkovani a servisu

hygienickych
laboratofi

Zkusebni laboratoF | &
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