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Zdravotni astav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laborato¥i
ZkuSebni laboratoF &. 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢&. 11939/2022

L 1393

Zakaznik : Obec Bukovec Cislo zakazky : 7421
Pisck u Jablunkova Ptijem vzorku : 15.3.2022 15:06
739 84 Pisek u Jablunkova VySetfeni vzorku :  15.3.2022 - 21.3.2022
Cislo jednaci : ZU/02431/2021
Cislo spisu : S-ZU/02431/2021
Spisovy znak : 2.04
Cislo objedndvky :  16/2021 oF L:_ *.“' N E " E‘f"AD
Informace o vzorku - __'?“:gq 35 B! J‘ WEC
Vzorek ¢islo: 25309
Datum odbéru: 15.3.2022 Cas odbéru: 10:55 13- ZUZZ
Nizev vzorku: Voda pitna - KR C pl 3(} ¥ / j)/f 0 % ] 'L
Misto odbéru: Bukovec, obecni vodovod, RD p. Motyka ¢p. 389 ).
Matrice: voda pitna Pocet listli: Prﬂ.
Vzorkoval: Kolarczyk Radek, Bc. '

Metoda vzork.:

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpisob odbéru: bodovy vzorek
Ukel odbéru: kontrolni
MnoZstvi vzorku: cca 1.1 litru
Mistni méfeni
_ _(méfeno na misté odbéru) )
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZitd metoda Nejistota
chlor volny 0.30 mg/1 max.0,30 A |SOP OV 008.01 20%
teplota vzorku 5.1 °C - A _|SOP OV 042 1°C
Vysledky zkou$eni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZita metoda Nejistota
amonné ionty 0,082 mg/l max.0.5 A | SOP OV 064 1 0%
barva 19 mg/l Pt max.20 A SOPOVO064.02 ' 15%
dusiénany 5.5 mg/1 max.50 A |SOPOV064.03 ! 10%
dusitany <0.040 mg/l max.0.50 A SOPOV064.04 ! -
| hlinik | 0.0913 mg/l max.0.20 A | SOP OV 201 ! 20%
CHSK-Mn | <050 mg/l max.3,0 A | SOP OV 016 ! -
chut’ pfijatelnd pfiiatelna A | SOP OV 062 ! -
konduktivita (25°C) 7.32 mS/m max.125 A | SOPOV 011 1 10%
__mangan a 0,0012 mg/l max.0050 @ A |SOPOV201 ! 20%
pach pfijatelny piijatelny A | SOPOV 062 L —
pH | 6.7 6.5-9.5 A | SOP OV 033 L 0.2
zakal | 3.8 ZF(n) max.5 A |SOPOV044.01 ! 20%
selezo | 0053 mg/l max020 A |SOPOV201 ' 20%
absorbance pfi 254 nm | 0018 | - A | SOP OV 001 1 15%
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
_intestinalni enterokoky | 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 ! -
Escherichia coli ! 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 ' -
koliformni bakterie | 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 L
abioseston l 2 % max.5 A | SOP OV 916 ! 0%
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Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota | Jednotka *Limit TYP PouZiti metoda | Neiistota
pocet organismi 0 :_ jedinci/ml max.50 A SOPOVIl6 . @ -
| Zivé organismy 0 jedinci/ml max.( A | SOP OV 916 ! -
pocty kolonii pfi 22°C 0 | KTJ/ml max.200 | A | SOP OV 908 ! -
poéty kolonif p#i 36°C 0 | KTJ/ml max40 | A SOP OV 908 ! -

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shod€), nejistota mé¥eni se do hodnoceni nezahrnuje:

Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpisi - pfiloha &. 1

Vyrok o shodé nebo stanoviska:
U pfedlozeného vzorku jsou poZadavky legislativy dodrZeny v rozsahu uvedenych ukazateld.

Poznamka k odbéru:

v laboratofi.

Poznimky k analyze:
Pach: stupeii 2, chlorovy
Chut’: stupeii 2, chlorova

Uptesnéni SOP

SOP OV 001 (GSN 75 7360)

SOP OV 008.01 (n4vod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 016 (CSN EN ISO 8467)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.03 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (CSN ENISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, €SN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedent zkou$ky (pracovisté):
@ - analyzy provedeny pracovi§tém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:
< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$si neZ uvedend hodnota

"A" v rozsahu akreditace

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorki.
JestliZe laboratof neni odpov&dn4 za fézi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Odbér je piedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odb&ru je k dispozici

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty mefeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovidi hlading
spolehlivosti pfibliZzn& 95 %, nezohlediiuji vlivy odbéri vzorkd.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiuji vlivy odbéri vzorki.

V piipadé, Ze odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratof nenese odpovEdnost
za tyto informace.
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