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739 84 Pisek u Jablunkova 739 85 BUKOVEC VySetfeni vzorku : 11.11.2021 - 15.11.2021
‘“ﬁ) osl O ClSlO jednaci : ZU/02431/2021
ClSlO pisu : S-ZU/02431/2021
/ isoyy znak : 2.04
Cislo objednavky :  16/2021 pocpt Vst Pril -

Informace o vzorku

Vzorek Cislo: 110442

Datum odbéru:  11.11.2021 Cas odbéru: 9:45
Nazev vzorku: Voda surova - provozni rozbor

Misto odbéru: Bukovec, obecni VDJ, hladina ve vodojemu Bukovec
Matrice: voda podzemni

Vzorkoval: Kolarczyk Radek, Be.

Metoda vzork.: SOP VZ OV 003 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-11,
CSN EN ISO 5667-14)
Zpiisob odbéru: bodovy vzorek
Ukel odbéru: kontrolni
Mnoistvi vzorku: cca 1.1 litri

Mistni méFeni
g (mé&feno na misté odb&ru) - o I
Ukazatel | Hodnota Jednotka *Limit | TYP|PouZitd metoda Nejistota

teplota vzorku | 95 oC max20 | A | SOP OV 042 1°C

Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

| Ukazatel ~__Hodnota Jednotka *Limit | TYP | PouZitd metoda Nejistota
pH 6.6 65-95 | A [ SOPOV033 102

| _barva <5 mg/l Pt max.20 A |SOPOV064.02 '] -
CHSK-Mn <0,50 mg/l | max3 A | SOPOV 016 1 -

|_absorbance pfi 254 nm  <0,015 - A | SOP OV 001 1 -
zakal <0.40 ZF(n) - A SOPOV 044.01 ! -

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetfeni

| Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit | TYP | Pouzita metoda | Nejistota

| Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.50 A | SOP OV 900 t -
intestindlni enterokoky 11 _ KTJ/100ml max.20 A | SOP OV 906 1620
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml | - A | SOP OV 900 1 -

_pocty kolonii pii 22°C 30 KTJ/ml , - A |SOPOV 908 1 21-43
potty kolonif pfi 36°C 14 KTV/ml | - __A | SOPOV 908 1] 84

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodg), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska &. 428/2001 Sb. ve znéni pozdg&jsich pfedpisil - ptiloha &.13, tabulka &. 1b, kategorie Al, podzemni voda

Vyrok o shodé nebo stanoviska:
U pfedlozeného vzorku jsou poZadavky legislativy dodrZeny v rozsahu uvedenych ukazateli.

Poznamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.
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UpfFesnéni SOP

SOP OV 001 (CSN 75 7360)

SOP OV 016 (CSN EN ISO 8467)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkouSky (pracovisté):
® - analyzy provedeny pracovitém Ostrava (Partyzanské ndmésti 2633/7, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vyssi nez uvedens hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorkii.

JestliZe laboratof neni odpovédna za fazi odb¥ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roziitené nejistoty méfeni jsou soutinem standardni nejistoty méfeni a koeficienty roz8ifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odb&ri vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozd&leni,
nezohlediiuji vlivy odbéri vzork.

V pipadé, Z¢ odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost
Za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Jana Vodstréilova
Protokol vyhotovil: Jana KoSarkova

Podet stran: 2

Dne: 15.11.2021
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