L1393 PROTOKOL & 38230/2022

R Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

ST Centrum hygienickych laboratoii

ila//%\\ﬂﬂi& ZkuSebni laboratof &. 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
K7 Partyzinské nimésti 2633/7, Moravsks Ostrava, 702 00 Ostrava

Zakaznik : Obec Bukovec
Pisek u Jablunkova
739 84 Pisek u Jablunkova

Cislo zakazKky :
Ptijem vzorku :
VySetieni vzorku :
Cislo jednaci :

Cislo spisu :

Spisovy znak :

22049

11.7.2022 18:30
11.7.2022 - 15.7.2022

ZU/09619/2022
S-ZU/09619/2022

2.04

Informace o vzorku

73327

11.7.2022

Voda pitna - souvztazny vzorek
Bukovec, RD za vodojemem &p. 19, p. Majer

Vzorek {islo:
Datum odbéru:
Nazev vzorku:
Misto odbéru:

Cas odbéru: 10:20

OBECNIi URAD
739 85 BUKOVEC

Doslo: 2,2 -07- 022

Matrice: voda pitna ) .
Vzorkoval: Kolarczyk Radek, Bc. Cj (i ,/ (T”/{/ Y2
Metoda vzork.:  SOP VZOV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN 1SO 5667-3, Gy ISO 56675, 7 /f
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)
Zpiisob odbéru: bodovy vzorek
Ukel odb&ru: kontrolni
Mnozstvi vzorku:  cca 1.1 litru
Mistni mé¥eni
(mé&feno na mist€ odb&ru) _ )
Ukazatel Hodnota _Jednotka _*Limit | TYP ! Pouzitd metoda Nejistota
| chlor volny 0.13 mg/1 max.0.30 A |SOP OV 008.01 20%
teplota vzorku 14.3 °C : - | A _[SOPOV 042 1°C
Vysledky zkouseni - chemické vySetfeni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit | TYP | PouZitd metoda Nejistota |
dusitany <0,040 mg/| max.0.50 | A |SOPOV064.04 ! -
CHSK-Mn <0,50 mg/l max.3.0 A |SOP OV 016 ! -
_chut’ pfijatelna . pijatelna A | SQOP OV 062 ! -
' nikl 0.0028 mg/] max.20 A |SOP OV 201 ! 20%
olovo 0.00022 mg/l max.10 A |SOP OV 201 ! 20% |
_pach piijatelny pfiiatelny A | SOP OV 062 ! -
| pH 6.9 6.5-9.5 A |SOP OV 033 ! 02
zakal <0.40 ZF(n) max.5 A |SOPOV 04401 ! -
¥elezo <0015 | moll max.020 | A | SOPOV201 O
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
| Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit ‘ TYP | PouZitd metoda ] Nejistota
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml max.0 A _|SOPOV914.01 -
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 ! -
| Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 ! -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 ! -
| _abioseston 1 % max.5 A [SOPOV 916 1 30%
pocet organismil 0 iedinci/ml max.50 A |SOPOV 916 ! -
Zivé organismy 0 B jedinci/ml max.0 A |SOPOV 916 1 -
podty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 ! -
poéty kolonii pfi 36°C 4 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 ! 1-10
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé), nejistota méieni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlagka 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisti - ptiloha &. 1

Vyrok o shodé nebo stanoviska:
U predloZeného vzorku jsou poZadavky legislativy dodrZeny v rozsahu uvedenych ukazateld.

Odbér je predmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Poznamka k odbéru:

Poznimky k analyze:
Pach: stupeii 0
Chut’: stupeti 0

UpfFesn&ni SOP =

SOP OV 008.01 (ndvod firmy HACH)

SOP OV 016 (CSN EN ISO 8467)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.04 (n4vody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 900 (CSN EN IS0.9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 914.01 (Vyhlaska & 252/2004 Sb., pfiloha &.6)

SOP OV 916 (SN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedenf zkouSky (pracoviStE):
- analyzy provedeny pracovi§tém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$3i neZ uvedend hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

JestliZe laboratok neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou soutinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozdifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pFiblizn& 95 %, nezohlediiuji vlivy odbérii vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdgleni,
nezohlediiuji vlivy odb&ri vzorkd.

V ptipadg, Ze odb&r neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratot nenese odpovednost
za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova 8\

Protokol vyhotovil: Jana Ko8drkova \
Pocet stran: 2 4 \
Dne: 19.7.2022 L '

Mgr. Martina Chmelova -
manaZer kvality Centra hygienickych laboratofi
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S Zdravotni Gstav se sidlem v Ostravé
Q > , ’ , v ’
Y E Partyzanské namesti 2633/7
- H Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
%[M | - Centrum hygienickych laboratofri
Obec Bukovec
Pisek u Jablunkova
739 84 Pisek u Jablunkova
OBJEDNAVKA:
CiSLO JEDNACE:  zu/ /2022
CISLO SPISU: §-ZU/09619/2022
SPISOVY ZNAK: 2.0.4
VYRIZUJE: Hrabalova Alena, Ing.
TELEFON : 596 200 117
ZAKAZKA &.; 22045-22046,22048-22049 Zdravotni ustav se sidlem v
ZPUSOB UHRADY: fakturou Doruceno: 20.07.2022
2U/21817/2022
listy:1 prilohy:2

Privodni dopis &.: 15458/2022
DATUM: 19.7.2022

zusoesB861cd3%h

Zpusob ptedani vysledku:  postou

V pfiloze Vam zasilame protokol(y) o analyze vzorku(d):

Cisla vzorkd: 73323-73324,73326-73327
Datum odbéru: 11.7.2022

Vzorkoval: Kolarczyk Radek, Bc.
Matrice: voda pitnd, voda podzemni

Pocget priloh (protokold): 4
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Ing. Lucie Hellebrandova
vedouci Centra hygienickych laboratofi

IG: 71009396 Bankovni spojeni: 3235761/0710 Tel: 536 200 1M WWW.ZU0Va.CZ
DIC: CZ71009396 Datovd schranka: pubjorg Fax: 596 118 661 podateina@zuova.cz






